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Eigentimer
Standort
Gemeinde 39052 Kaltern an der Weinstrale

Baukonzession
KG Kaltern

Planer Arch. Manuel Benedikter

SRR RELEN LU |  Gesamtenergieeffizienz | | Nachhaltigkeit

B 4253 kwhimza

D 34,51 kg CO2/m2a
(135,78 kWh/m?a)

Standortbezogene Bewertung der Effizienz der Gebaudehtille 47,94 kWh/m2a
Index Primérenergiebedarf Heizung 91,25 kWh/m?2a
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KlimaHaus
CasaClima®

Energieausweis Abbildung des Gebaudes

Eigentiimer
Standort
Gemeinde 39052 Kaltern an der Weinstrafle

Klimadaten Daten fiir die Kiihlung
Klimazone F

Seehdhe 425 m

Heiztage HT 191 d/a

Norm-AuRentemperatur Bne -16 °C
Mittlere Innentemperatur 6; 20 °C
Heizgradtage HGT 3035 Kd/a

Standortbezogene Bewertung der Effizienz der Gebaudehiille 47,94 kWh/m2a
Index Primdrenergiebedarf Heizung 91,25 kWh/m?a
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KlimaHaus

CasaClima®

Energieausweis

Effizienz der Gebaudehiille

Eigentiimer
Standort
Gemeinde 39052 Kaltern an der WeinstraRRe

Gebaudedaten

E.1 (1)(2) - Ein- und Zweifamiliengebaude Gebiudenutzung

677,54
160,99

526,63
0,78

0,31

11886,00
1469,00
2582,00
3169,00

Gemeinde  Kaltern Standard KlimaHaus

7718,00 kWh/a 6847,00
6,60 kW 6,42
41,00 W/m? 39,86

47,94 kWh/(mZ2a) 42,53 kWh/(mZa)
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W/(mZK)

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kW
W/m?

Beheiztes Brutto-Volumen VB
Netto-Geschol¥flache NGFB

Gebdudehiille
AB Flache der warmeabgebenden Gebé&udehiille
A/V Verhiltnis beheizte Gebdudehiillfliche/beheiztes Bruttovolumen

Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient
Um mittlerer Warmedurchgangskoeffizient der Geb&dudehiille

Wiarmegewinne und Wéarmeverluste

QT Transmissionswarmeverluste in der Heizperiode
QV Liiftungswérmeverluste in der Heizperiode

Qi interne Warmegewinne in der Heizperiode

Qs passive solare Warmegewinne in der Heizperiode

Heizwarmebedarf und Heizlast
Qh Heizwédrmebedarf in der Heizperiode
PTot Heizlast des Geb&dudes

P1 Spezifische Heizlast des Gebdudes bezogen auf die Netto-Geschossflache

Effizienz der Gebaudehiille
(HWBNGF, vorh. Heizwarmebedarf bez. auf die Netto-Geschossflache)
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KlimaHaus
CasaClima®

Energieausweis = Gesamtenergieeffizienz

Eigentiimer
Standort

Gemeinde 39052 Kaltern an der Weinstralle

Primarenergiebedarf

Heizung 14690,24 kWh/a
Warmwasser 1477,72 kWh/a
Kihlung 0,00 kWh/a
Beleuchtung 2407,58 kWh/a
Primarenergieerl6s aus Eigenproduktion elektrischer Energie 0,00 kWh/a
Gesamtprimarenergiebedarf 21858,71 kWh/a

Hilfsenergie (teilweise in Heizung, Warmwasser und Kiihlung integriert) 3283,17 kWh/a

Anteil erneuerbarer Energietrager und CO2-Emissionen

Anteil an erneuerbaren Energien 23,83 %
CO2-Emissionen 5,56 t/a
CO2-Index 34,51 kg/(m?a)

Index Primdrenergiebedarf

Index Primdrenergiebedarf Heizung 91,25 kWh/m?a
Grenzwert Primarenergiebedarf Heizung (Dekret vom 11. Mdrz 2008) 85,18 kWh/m?2a
Kriterien flir Gesamtsanierung nicht erflillt
Gesamtenergieeffizienz 135,78 kWh/m?a
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